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RAPPORT D'ANALYSE Eaux distribution £22,1579.1_20220422154840

La reproduction da ce rapport d'analyse n'est autorlsée que sous sa forme intégrale. Ce rapport d'enalyse ne concerne gue les oblets soumls & lessal, tefs qu'ils ont &é recus sauf s prélevés par le
LIDAL. 3 comporte 1pagel'accréditation de fa Section Laboratoires du COFRAC atteste do la compélence des Laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation, qui sont Ildentilés par X
Elie ne coinre i les ciltéres, ni la conclusion, nl les commentaires évantuels, Pour dédarer, ou non, la conformité ou la spécification, i n'a pas é1é tenu expliciiement compte de fincertitude associée
au résultat (incertitudes &tablles par le laborateire et communiqudes sur demsnde). le Jaboratclre ne peut étre tenu pour responsable en cas dlerreur concernant les Informations fournles par le
demandeur d'analyses {informatlons repérées par un astérisque *).

Date de prélévement : 19/04/2022 03:30 Nom tnstatlation * : PRINCIPALE DE CONTAMINE SARZIN
Date de réception : 19/04/2022 13:42 Code et Nom PSV *; 000C001020 - CHEF-LIEU DE CONTAMINE SARZIN
Date début analyse : 15/04/2022 Commune* : CONTAMINE-SARZEN
Prélevé par : DUCHEMIN Louls - DUC Localisatlon exacte : Mairie robinet tollettes
X Normes : FD T90-520 et NF EN 150 19458 Typa d'eau ®: S - EAU DISTRIBUEE SANS DESINFECTION
Motif ¥« CONTROLE SANITAIRE PREVU PAR L'AP. Type d'analyse *: ol
Type visite * : Di- D1 EN DISTRIBUTION Type traitement *: [+]
Code et nom UGE* : 0089 - CONTAMINE SARZIN Type d'installation *: up!
PARAMETRE ANALYTIQUE RESULTATS UNITE LIMITE DE REFERENCES METHODES
QUALITE DE QUALITE
(BACTERIOLOGIQUE e
X Bactéries coliformes <1 UFC/10C0ml1 <1 NF EN 150 8308-1:2000
X Entérocoques <1 UFC/180mI <1 NF EN 150 7898-2
X Escherichia coll <1 LFC/100m] <1 NF EN 150 $308-1:2000
X Micro-organismes revivifiables § 22°C aprés 68h 130 Urc/ml NEEN IS0 8222
X Micro-organismes revivifiables 3 36°C aprés 44h 110 WFC/ml NF EN IS0 6222
ORGANOLEPTIQUE TR . . e e .
X Couieur <5 mg(Pt} /L £15 NF EN 150 7887 (Mét. D)
Saveur Normal GUALITATIF

 PHYSICO-CHIMIQUE

AR R

X pH 7.4 unité pH 6.5¢n<9 NF EN 150 10523
Température de mesure du pH 215 'C NF EN 150 10523
X Conductivité & 25°C {par compensation de T°C) 604 pSfem 200<n<1100  NFEN 27888
X Turbidité 0.64 NFU £2 " NFEN 150 70271 : 2016
X Ammonium (NH4} <0.01 mg/L s0.1 NF T90-015-2
TERRAIN e e e e
Pluviométrie 3 48H Pas de Observation
précipitations
Température Bat 11,4 °C 525 Méthode 4 la sonde
X Chlore libre <0.02 mg/L NF EN 150 7393-2
X Chlore total <0.02 ©omgfL NF EN 150 7393-2
Aspect Normal Qualitatif
Odeur Normal Qualitatif

Déclaration conformité échantilion £22.1579.1
Eau conforme aux limites et références de qualité fixées par le Code de la Santé Publique {articles R 1321- 13 13215} et {arrété modifié du 11
janvier 2007 pour les paramaétres analysés.
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