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 RAPPORT D'ANALYSE Eaux distribution £22.3508.1_20220805132513

la reproduction de ce rapport d'analyse n'esl autorisée que sous sz forme imtégrale. Ce rapport @analyse ne conterne que les objets sountis 3 lessal, tels qulils ont &6 requs saul sl préfevés par le
LIDAL. Il comporte 1 paged'accréditation de Iz Sectlon 1laboratoires du COFRAC alteste de la compélence des laborateires pour les seuls essais couverts par laccréditation, qui sont identifiés par X,
Elle ne couwre ni les critdres, nl la conciusion, nl les commentaires éventuels, Pour déclarer, ou non, la conformid au la spécification, il n'a pas &1é tenu explicitement compte de Pincertitude associde
au résultat [incertitudes &tablies par le laboratolre et communiquées sur demande). Le laboratoire ne peut &tre tenu pour responsable en cas d'esreur concernant les informations fournfes par le
demandeur d'analyses (Informations repérées par un astérisque *}.

Date de prélavement : 02/08/2022 09:16 Nom Instalfation *: SRINCIPALE DE CONTAMINE SARZIN
Date de réception: 02/08/2022 12:35 Code et Nom PSV *: 0000001020 - CHEF-LIEU DE CONTAMINE SARZIN
Date début analyse : 02/08/2022 Commune* : CONTAMINE-SARZIN
Prélevé par DUCHEMIN Louls - DUC Localisation exacte : Mairie robinet toilettes
X Normes: FD T90-520 et NF EN 150 15458 Type d'eau *: 5 - EAU DISTRIBUEE SANS DESINFECTION
Motif * : CONTROLE SANITASRE PREVU PAR L'AP, Type d'analyse *: D1
Type visite * : D1 - D1 EN DISTRIBUTION Type traitement *: i}
Code et nom UGE* : 0089 - CONTAMINE SARZIN Type d'installation *; upi
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SULTATS | UNITE - REFERENCES
ey +:DE QUALITE "
BACTERIOLOGIQUE
X Bactéries coliformes i UFC/200ml <1 NF EN 150 9308-1:2000
X Entérocoques o <1 UFC/100ml <1 NF EN IS0 7899-2
X Esthedichia coli 5 i i e R T T pea00mt TR e T NF EN IS0 9308-1:2000
X Micro-organismes revivifiables 3 22°C aprés 68h 22 UFC/ml NF EN 150 6222
X Micro-organismes revivifiables a 36°C aprés 44h 11 UFC/ml NFEN 150 6222
ORGANOLEPTIQUE
X Couleur <5 me(Pt} /L <15 NF EN SO 7887 (Mét, 1)
Saveur Normal QUALITATIF
PHYSICO-CHIMIQUE
X pH 7.5 unité ph 6.52n<9 NF EN £SO 10523
Température de mesure du pH 22.0 °C NF EN 50 10523
X Conductivité & 25°C (par compensation de T°C) 623 1Sfem 200sn<1100  NFEN 27888
X Turbidité <020 NFU 2 NF EN ISO 7027-1 : 2016
X Ammenium {NH4) <0.01 mgfL 0.1 NF 7 90-015-2
TERRAIN
Pluviométrie 3 48H Pas de Ghservation
précipitations
Température Eau 21,7 *C €25 Méthode 4 la sonde
X Chlore libre <0.02 mp/L NF EN ISO 7393-2
X Chlore total <0.02 mg/L NF EN ISO 7393-2
Aspect Normal Qualitatif
Odeur Normal Qualitatif

Déclaration conformité échantillon £22,3508.1

Eau non conforme aux llmites de qualité fixées par le Code de fa Santé Publique (articles R 1321-13% 1321- 5} et Varrété du 1% janvier 2007 modifié
pour les paramétres sujvants : Escherlchia coll,

Eau ne satisfaisant pas aux références de qualité fixées par le Code de la Santé Publique (articles R 1321-12a 1321-5) et larrété du 11janvier 2007
modifié pour les paramétres suivants : Bactéries coliformes,
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