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' RAPPORT D'ANALYSE Eaux distribution £22.733.:

La reproduction de te rapport diapalyse n'est autorisée que sous sa forme Intégrale. Ce rapport d'analyse ne concerne que les objets soumis & Fessal, tefs guils ont été requs sauf si prélevés par e

LDAL. I comporte :pagel'accréditation de la Section Lzborateires du COFRAC atteste de fa compélence des Llaboratolres pour les seuls essals couverts par {'accréditation, qui sont Identifids par X.
Elle ne couwe nl les crittres, nl la conciusion, ni les commentdires éventuels. Pour déclarer, ou non, {a conformité ou la spécification, W n'a pas é¢ tenu explicltement comple de Vincertitude associée
au résultat (Incertitudes établies par le laboratokre et cor lquées sur d de]. Le laboratoire ne peut étre tenu pour responsable en cas d'errewr cancernant des informations fournles par lg
demandeur d'analyses {informations repérées par un astérisque *},
rate de préldvement : 17/62/2022 10:57 Mom Installation * : SARZIN
Date de réception : 17/02/2022 12:31 Code et Nom PS5V * : 0000001021 - SARZIN
Date début analyse : 17/02/2022 Commune* : CONTAMINE-SARZIN
Prélevé par : TAVERNIER Jade - JTA Locallsation exacte : Robinet cuisine 303 rte des molieres
X Normes: FD T90-520 et NF EN I50 19458 Type d'eau *: S - EAU DISTRIBUEE SANS DESINFECTION
Maotif *: CONTROLE SANITAIRE PREVU PAR L'A.P. Type d'analyse *: D1
Type visite *: D1 - D1 EN DISTRIBUTION Type traitement *: 1]
Code et nom UGE* ; 0089 - CONTAMINE SARZIN Type d'Instaliation *: upl
ARAMETRE ANALYTIQUE ' CRESULTATS e | umiTED | REFERENCES
BACTERIOLOGIQUE
X Bactéries coliformes 6 UFC/300ml =1 NF EN (S0 9308-1:2000
X Entérocogues <3 UFL/£00m| <1 NF EN iSO 7899-2
X Escherichia coii <1 UFC/100ml <1 NF EN ISO 9308-1:2000
X Micro-arganismes revivifiables a 22°C aprés 68h <1 CGFC/ml NF EN 150 6222
¥ Micrp-arganismes ravivifiabiles & 36°C aprés 44h 1 UFEC/ml NFEN IS0 6222
ORGANOLEPTIOUE
X Couteur <5 mg(Pt) /L <15 NF E& 150 7887 (Mviét. D)
Saveur Normal QUALITATIF
PHYS1CO-CHIMIQUE
X pH 7.6 unité pH 6,55n59 NF EN 150 10523
ﬁ Température de mesure du pH 1.5 *C MNF EN 150 10523
@ X Conductivité a 25°C {par compensation de T7°C} 614 uSfem 200sns1100  NF EN 27888
E X Turbidité <020 NFU 52 NF EN IS0 7027-1; 2016
=== X Ammonium [NH4) <0.01 mgft 20.1 NFT 90-015-2
% TERRAIN
ﬁ Pluviométrie a 48H Pluie forte Observation
% Fempérasure £au 7,2 *C <25 Méthode 3 Ja sonde
==X Chlore libre <0.02 mg/L NF EN 150 7393-2
X Chlore total <0.02 mg/L NF EN IS0 7393-2
Aspect Normal Qualitati
Odeur Normal Qualitatif

Déclaration conformité échantillon E22.733.2

Eau conforme aux limites de qualité fixdes par le Code de Ja Santé Publique {articles R 1321-13 1321-5} et f'arrété du 1ljanvier 2007 moditié pour
les paramétres analysés,

Eau ne satisfalsant pas aux références de qualité fixées par le Code de la Santé Publique (articles R 1321-13 1321.5) et larrété du 1ljanvier 2007
modifié pour les paramatres sulvants : Bactérles coliformes,
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