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;- RAPPORT D'ANALYSE Eaux distrlbutlon E23.3637.1_20230807100626

La reproduction de <e rappoit d'analyse n'est autorisée que sous sa lorme intégrale. Ce rapporl d'analyse ne concerne que les objets soumls A Tessal, tels quills ont été requs sauf st préfevés par le LIDAL, i
comporte  1page.L'accréditation de la Sectlon faboratolres du COFRAC aiteme de la compdtence des Laboratoltes pour jes seuls essals couverts par Paccréditatiom, qub sont Tdentlfiés par X, Elle ne couvre
nl fes critdres, nl la concluslon, n! les commentalies éventuels, Pour déclarer, or non, la cenformild ou M spéeilication, Hl n'a pas &4 lenu explicitemenl comple de lincerlilude associée au résullat

{Incertiludes établles par le laboralolre et lquées sur d de). Le laboratolre ne peut &tre tenu pour responsable en cas d'enreur concernant les [nformations fournles par le demandeur
d'analyses {Informatlons repérées parun astérisque *).
Date de prélévement : 03/08/2023 09:29 Nom Installation * : PRINCIPALE DE CONTAMINE SARZIN
Date de réceptlon : 03/08/2023 13:58 Code et Nom PSV * ; 0000001020 - CHEF-LIEU DE CONTAMINE SARZIN
Date début analyse : 03/08/2023 Commune* ; CONTAMINE-SARZIN
Prélevé par : CHARVET Thomas - CTH Locallsation exacte : Malrle robinet sanitalre
X Normes ; FD T90-520 et NF EN 150 19458 Type d'eau *: S - EAU DISTRIBUEE SANS DESINFECTION
Motif* : CONTROLE SANITAIRE PREVU Type d'analyse *: Dl
PAR L'A.P.
Type vislte * D1- D1 EN DISTRIBUTION Type traltement *: 0
Code et nom UGE* : 0089 - CONTAMINE SARZIN Type d'Installatlon *: uDI
PARAMETRE ANALYTIQUE ‘RESULTATS UNITE LIMITE DE REFERENCES : METHODES
: ' QUALITE  DE QUAUTE
BACTERIOLOGIQUE ) ) _
X Bactérles coliformes <l UFC/100ml <1 NF EN ISO 9308-1;2000
X Entérocoques <1 UFC/100ml <1 NF EN 150 7899-2
X Escherlchla coll <1 UFC/100mI <1 NF EN 150 9308-1:2000
X Mlcro-organlsmes reviviflables a 22°C aprés 68h 21 UFC/ml NF EN 150 6222
X Micro-organismes reviviflables 3 36°C aprés Adh <1 UFC/mi NFEN IS0 6222
ORGANOLEPTIQUE
X Couleur <5 mg{Pt) /L 515 NF EN SO 7887 (Mét. D}
Saveur Normal QUALITATIF
PHYSICO-CHEMIQUE
X pH 75 unité pH 6.5<ns9 NF EN 150 10523
== Terspérature de mesure du pH 20.3 °C NF EN 150 10523
% ¥ Conductivité 4 25°C (par compensation de T°C) 614 pSfem 200<ns1100  NFEN 27888
=X Turbldité <0.20 NFU <2 NF EN 1S0 7027-1: 2016
% X Ammonium (NH4) <0.01 mg/L 0.1 NF T 90-015-2
% TERRAIN i ) )
E Pluviométrie & 48H Plule Observatlon
= moyenne
E Température Eau 18,7 °C €25 Méthode & la sonde
Chlore libre <0.02 mg/fL NF EN 150 7393-2
Chlore total <0.02 mg/L NF EN 150 7393-2
Aspect Normal Qualitatif
Odeur Normal Qualitatif

Déclaration conformité échantlllon £23.3637.1

Eau conforme aux limites et références de qualité finées par le Code de la Santé Publlque farticles R 1321- 13 1321-5) et Varrété modifié du 11
Janvier 2007 pour les paramétres analysés.
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T RS s RN

Page 1s5url




